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年　 度 図 面 名 称 図面番号工 事 名 称 縮 尺

Ｎ，Ｓ

（１）

Ⅰ 工 事 概 要

完成期限

３．

２．

建物概要

１．

４．

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

階 数

構 造

工 種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分

備 考

工事種目（ ・ 印の付いたものが対象工事種目）

・  2 仮設工事

・  3 防水改修工事

・  4 外壁改修工事

・  5 建具改修工事

・  6 内装改修工事

・  7 塗装改修工事

・  8 耐震改修工事

・  9 環境配慮改修工事

・ プール改修工事

・ 

概成工期

５． 有指定部分

有６．

・

・無

無・

・

対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　）

章 項　目 特　　記　　事　　項

(1.2.1)[1.2.1]

・　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。・　適用区分

　・　風圧力

　　　　地表面粗度区分（ ・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ）

　・　積雪荷重

この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

 技術者

1　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

3　　高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規

　　 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目

　　 を修めて卒業した者

4　　旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　　 格した者

6　　第１種電気工事士の資格を有する者

7　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

9　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電

　　 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）

　　 に関する科目を修めて卒業した者

8　　第２種電気工事士以上の資格を有する者

項　目　名 電気保安

1

各
章
共
通
事
項

　　保安責任者

・　電気保安技術者、

　　工事用電力設備の

(1.3.3～4)[1.3.3～4]

・　施工条件 (1.3.5)[1.3.5]

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　）

建築基準法による

　フィルムサイズ　

　コンクリート厚さ　　  ｃｍ

・　他工事又は他工種

　　との取合い 　工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

・　埋設配管・配線

　　および鉄筋調査 あと施工アンカー工事

　　６章および８章による

コア抜き、はつり工事等

　※ 既存資料調査

　・ 探査機（電磁波レーダー法又は電磁波誘導法）による探査
．

　　 配管・配線等の位置の墨出を行う

　　 範囲　※　図示　・　

　・ 放射線透過試験

　　 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和47年労働省令第41号）等に定める

　　 ところによるほか、次による。

　　（1）作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するも

　　（2）放射線照射量は 小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より

　　（3）露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

　　（4）付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

　　（5）躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

　撮影枚数　    枚　

　　　　 のとし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。

　　　　 離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

・ 完成写真

　　工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

撮影部位
形式・サイズ 撮影者

提出 画素数

及び箇所数 セット数 及び画質等

　・ 既存躯体に穿孔する場合に、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いる。

  外観正面

　カラー印画紙キャビネ判

　Ａ４アルバム綴じ ※

　電子データ（JPEGフル 　建築完成写真   １箇所 　4500×3000

　カラー・圧縮率1/4程度） 　の撮影実績が　ピクセル以

　カラー木製パネル半切 　ある者で、監　上で画像補

　（324×400mm） 　督職員が承諾　正を行った

　する撮影業者　もの

 上記と異なる

　カラー印画紙キャビネ判 外部：○箇所

 内部：○箇所

　電子データ（JPEGフル

　カラー・圧縮率1/4程度）

　1280× 960　カラー印画紙キャビネ判 外部：○箇所

　ピクセル以 内部：○箇所 　Ａ４アルバム綴じ

　上かつ撮影　電子データ

　したデジタ 　　　任意　（JPEGフルカラー） 程度

　ルカメラの

　設定のうち

　 高の画質

注：※ のアルバムは併せて作成する。

　カラー印画紙キャビネ判

　カラー印画紙キャビネ判

　Ａ４アルバム綴じ ※

　電子納品は次の規定に従うものとする。

　１）　貸与する設計図のＣＡＤデータは以下による。

　　　　　貸与条件：貸与するＣＡＤデータを本工事における施工図又は完成図の作成の

　　　　　　　　　　ため以外に使用しないこと。

　２）　完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi）及びii）によることと

　　　し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。

　　　　ことができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要

　　　i ）提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用する

　　　　な範囲で改変を行うことができるものとする。

　　　ii）受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真（提出していないものを含

　　　　む。）及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者

　　　　に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この

　　　　限りではない。

　　　エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

　３）　電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

　４）　電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、

　　　　　電子媒体：ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ

　　　　　ＣＡＤデータ：ＪＷＷ、ＤＸＦ及びＰＤＦ

　　　　　上記の他、監督職員が認めた形式

　５）　提出方法及びファイル形式は以下による。

　　　　　著作者名：

　　　　　ファイル形式：

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）

令和　　年　　月　　日（　曜日）

・　発生材の処理等 (1.3.11)[1.3.12]

（１）引渡しを要するもの

（２）特別管理産業廃棄物

　　１）品名　　　　　

　　２）引渡し先　　　

　　３）集積場所　　　

　　１）品名　　　　　

　　２）処理方法

（３）現場において再利用を図るもの

（４）再資源化を図るもの

　　１）品名　　　　　

　　２）使用箇所　　　

　　１）品名　　　　　

（５）その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。

・　環境への配慮

（１）建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　　と共に、次の①から④を満たすものとする。

　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断

　　　熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極

　　　めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ

　　　た材料を使用する。

　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

　　　使用する。

　③　接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－ｎ－エチルヘキシル等

　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

　　　ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

　　　用したものとする。

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

　　　とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当

　　　する材料を指す。

　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　　　　デヒド発散建築材料以外の材料

　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

・　材料の品質等

（１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及

　　　び性能を有するものとする。

（２）備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する

　　　場合は監督職員の承諾を受ける。

（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する

　　　工法とする。

（４）本工事に使用する材料のうち、（５）に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥す

　　　べての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び

　　　性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製

　　　る。

　　　造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ

　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。

　　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

(1.4.1)[1.4.1]

(1.4.2)[1.4.2]

・　技能士

技能検定の種別

　仮設工事

　鉄筋工事

　コンクリート工事

(1.5.2)[1.6.2]

適用工事種別

　鉄骨工事

　ブロック・ＡＬＣパネル工事

　ＰＣカーテンウォール工事

　防水工事

　石工事

　タイル工事

　木工事

　屋根、とい工事

　金属工事

　左官工事

　建具工事

　塗装工事

　内装工事

　植栽工事

・　施工の検査等

標準仕様書に定めがあるもの以外で、次について監督職員の検査を受ける。

標準仕様書に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の

立会いを受ける。

・　施工の立会い

(1.5.5)[1.6.5]

(1.5.7)[1.6.7]

備考施工の立会いを行う工程

・　化学物質の濃度測定 (1.5.9)[1.6.9]

（１）室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等

　　　の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

3
　ホルムアルデヒド 　100μg/m　(0.08ppm)以下

指針値（両単位の換算は、25℃の場合による。）

　トルエン
3

　260μg/m　(0.07ppm)以下

　キシレン
3

　200μg/m　(0.05ppm)以下
3

　エチルベンゼン 　3800μg/m　(0.88ppm)以下

　スチレン
3

　220μg/m　(0.08ppm)以下

測定対象化学物質

（２）測定対象室及び測定箇所数は以下表による。

階棟名称 採取本数室名

・　完成時の提出図書

　次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権

利については、発注者に委譲する。

(1.7.1～3)[1.8.1～3]

・ 完成図（施工図、施工計画書を除く。）

・ 施工計画書

・ 保全に関する資料

・ 施工図（次に示すものを標準とし、提出部数等は監督職員と協議による。）

・ 工事写真（「工事写真撮影要領」による。）

　　鉄筋配筋図（納まり図含む）　一式

　　コンクリート躯体図　　　　　一式

　　鉄骨製作図　　　　　　　　　一式

　　カーテンウォール製作図　　　一式

　　機器製作図　　　　　　　　　一式

　　制御システム図　　　　　　　一式

　　試験成績書　　　　　　　　　一式

　　機器・配管固定の施工図　　　一式

　　アルバム（紙又は電子媒体）　１部

　　CADデータ（電子納品）　　　 　部

　　A3版原図　　　　　　　　　　　部

　　A1版原図　　　　　　　　　　　部

　　A3複写図（製本）　　　　　　　部

　　A1複写図（製本）　　　　　　　部

　　A4ファイル綴じ　　　　　　　　部

　　A4ファイル綴じ　　　　　　　　部

（３）測定方法は、（・吸引方式（アクティブ法）・拡散方式（パッシブ法））により行う。

（４）文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、

　　　吸引方式では30分間で２回以上、拡散方式では８時間以上行う。

（５）測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、

　　　再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。

 工 事 仕 様Ⅱ

２．特記仕様

（１）本特記仕様書の表記

　　１）項目は、・ 印の付いたものを適用する。

　　２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　　４） Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に

　　　　基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月8日変更閣議決定）」に定める

　　　　特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判

　　　　断の基準）を満たすものを示す。

　　　　特記事項に記載の　[　　]　内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　３）特記事項に記載の　(　　)　内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の ((　　)) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の [[　　]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

共通仕様

（２）

・

・

・

・

・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

建築工事標準詳細図(平成28年版)(以下「標準詳細図」という。)

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)

・

工事写真撮影要領(令和元年7月)・

・

電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、

文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(平成31年版)(以下「文科仕様書」と

いう。)

文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(平成31年版)(以下「文科改修仕

様書」という。)

それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図、

機械設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図による。

１．

この工事の受注者は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定める工事請負契約基準、契約基準、現場説明書、

工事場所

建 物 名 称 一般科目棟 学生共通棟A

模様替

ＲＣ造

地上3階

580

1,765

580

一般科目棟 学生共通棟A

一式

一式

一式

一式

模様替

ＲＣ造

403

924

地上3階

　　　　風速（Vo= 36m/s）

この工事現場では、次の施工条件による。

5　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

・施工時間の指定　平日8:30～17:15を原則とする

・工事における騒音及び振動の発生が考えられる場合は、監督職員と協議の上施工すること。

・本工事建物は利用中のため、学生・教職員等への安全等に十分配慮すること。

・防水施工

　　原本（電子媒体）　　　　　　１部

１

１

１

１

１

２

２

鹿児島工業高等専門学校

ＪＷＷ及びＰＤＦ

鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1  (鹿児島工業高等専門学校構内)

令和２年 改修特記仕様書（１） 特A-01鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事

令和3年 3月 30日 (火 )

380

図面５枚及び本特記仕様書２枚によるほか、○印の付いたものを適用する。

鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事

防 水 改 修 面 積 （ ㎡ ）

・工事禁止日は以下とする。その他監督職員の指示による。



年　 度 図 面 名 称 図面番号工 事 名 称 縮 尺

Ｎ，Ｓ

・ ＢＩ－２

・ ＡＩ－２

・ Ｂ－２

・ Ａ－２

・ ＢＩ－３ 

・ ＢＩ－１

・ ＡＩ－３ 

・ ＡＩ－１

・ Ｂ－３ 

・ Ｂ－１

・ Ａ－３ 

・ Ａ－１

　※JIS R1250

　・

・ アスファルト防水

・れんが押え 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え 

・乾式保護材 

工法 立上り部の保護 種別

  防水層の種別 

屋根保護防水 　

[3.3.2～5]

・Ｔ１ＢＩ
・Ｐ１ＢＩ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２Ａ

・Ｐ２ＡＩ

（スキン層付き）

        ・25mm　・50mm 

施工箇所 絶縁用ｼｰﾄ断熱材

(種類)JISA9521に基づく

押出法ポリスチレンフォ

ーム断熱材3種ｂＡ

（厚さ）・　

70g/㎡程度 

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 

・ 

・ 

  厚さ0.15mm

  以上 

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

Ｇ

設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入

　※監督職員と協議する

　・図示

既存下地の処理

既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 

・

・

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　

[3.2.6]

　・行わない 

　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）  

　　　　　　　　　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　・行わない

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

既存防水の処理 [3.2.3、4、6]

P0S工法及びP0SI工法（機械的固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り

部等の処置　　・  

　　  　　　　※改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　 

口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理

・

降雨等に対する養生方

法（とい共） ・

※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲

・防音シート

・防音パネル

 [2.1.3]騒音・粉じん等の対策・

　　・工事に必要な範囲　　　・　

2

仮
設
工
事

・材料、撤去材等の運搬方法

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種  ・ E 種 )

                C種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　） 　　　

                D種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　） 

既存部分の養生

１）養生方法等

   ・既存部分　　　養生方法　（・　　　※ビニルシート、合板）

   ・既存家具、既存設備等　　養生方法　（・　　　※ビニルシート等） 

                                 保管場所　　（・図示　・　　） 

   ・固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　）  

２）仮設間仕切りの種別と材質等

仕上げ（厚さmm）

・ せっこうボード

・ 合板

・

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

材　質 仕上げ

・ ・ 

※ 合板張り程度

 [2.2.1][表 2.2.1]

内部足場　　・設置する　（ ※ 脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない

 [2.3.1]

　[2.3.2][表 2.3.1]仮設間仕切り

種　別 塗　装

・ A 種 グラスウール

・ 片面 厚さ　　 (mm)

・ B 種 ・

※ C 種 防炎シート

塗　装

・ 片面※ 木製

充填

・・

・

・

足場等

外部足場　　・設置する　（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　）

　　　　　　・設置しない

防護シート　・設置する　（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　）

　　　　　　・設置しない

・ なし

   種類(･　　　 　　　　　)

   厚さ(・　　mm  ※ 9.5mm)

   材種(・　　　　 　　　 )

　 厚さ(・　　mm  ※ 9mm)

設置箇所

・ なし ・ 　か所

・ 図示

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ

   ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり

   据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

    与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　・図示　・　

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生方法　（・ビニルシート等　・　　）

調査方法　・図示　・ 

・

・

[3.1.3]

調査報告書　提出部数：・２部　・ 

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

調査範囲　・図示　・ 

施工数量調査 [1.5.2、3]

3

防
水
改
修
工
事

　厚さ　　　　　　　　　　・　　　　mm以上

　材料構成による区分　　　※Ｒ種

　厚さ　　　　　　　　　　・　　　　mm以上

　材料構成による区分　　　※Ｒ種　

平場の保護コンクリートの厚さ

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 　

　用途による区分　　　　　・　

　用途による区分　　　　　・　

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　

　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。 

・乾式保護材

　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ

　　　　　　　　養生したもの。 

　・　　　　　　　　　　　・アルミニウム製　Ｌ－30×15×2.0(mm)程度

押え金物の材質、形状及び寸法　

屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート（・設置する　・設置しない　） 

　設置数量　　・　　　　　個　※改質アスファルトシートの製造所の指定

  種類　・　　　　　　　　　　※改質アスファルトシートの製造所の指定

屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 

　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

　材料構成による区分　　※R種

　用途による区分　　　　　　

　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

　材料構成による区分　　※R種

　用途による区分　　　　　　

　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

　材料構成による区分　　※R種

　用途による区分　　　　　　

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

Ｇ

・

防水

ルーフィングシート

合成高分子系

  ・設けない 

  ・設ける 

脱気装置 ・M4S

  ・設けない 

  ・設ける 

脱気装置 ・S3S

  ・設けない 

  ・設ける 

改修用ドレン 

  ・設けない 

  ・設ける ・S4S

脱気装置 ・P0S

適用
防水の
反射率工法 備考断熱材
高日射

  防水層の種別 

[3.5.2～4] [表3.5.1～3]

プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合)

　・プレキャストコンクリート下地（　・　　　　　　　）

接着工法の目地処理

　設置数量　・　　　　　個　　※ルーフィングシートの製造所の仕様による

　種類　・　　　　　　　　　　※ルーフィングシートの製造所の仕様による

　※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの片面若しくは

　種類・　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ・　　mm

　目地の種類（・　　　　　　　※押し目地）

　目地割り（・　　　　　　　　※2㎡程度　最大目地間隔3m程度）

床塗りの場合の床の目地

・下地モルタル塗り

・　　　mm ・床塗り工法

・SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム（　・設置する　　　　・設置しない）

    立上り面のシート厚さ（・　　　　　　　　　※1.5mm）

・S-M2の場合で立上りが、接着工法の場合 

（種類）

・50mm   

・25mm　

・

（厚さ）

・

（種類）

3.5.2(3) (ｴ)(a)  

改修標準仕様書  

※7mm以下

・・S-C1

モルタル塗厚工法塗り厚さ

立上り部の保護平場のモルタル塗り施工箇所種別

保護層

防水層の種別

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

　・行う（・図示　　・　　　　　　　　）　・行わない

脱気装置の種類及び設置数量

　　両面に樹脂を積層加工した鋼板　

　・

固定金具の材質及び寸法形状　

絶縁用シートの材質　・　　　　　　　　　　　　　※発泡ポリエチレンシート

　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による　・ 

ルーフィングシートの種類及び厚さ

屋内防水

・50mm   

・25mm　

・

（厚さ）

・

3.5.2(3) (ｴ)(a)  

改修標準仕様書  

  ・設けない 

  ・設ける 

改修用ドレン・M4SI 

  ・設けない ・S4SI 

  ・設ける ・S3SI 

脱気装置 ・P0SI 

・S-M3

・S-M2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・S-M3

・S-M2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・SI-M2

・SI-M1

・SI-F2

・SI-F1

・

・

・

・

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

・

・

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

使用量種類

・

・

・

・

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

・

・

・

・

・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｼｰﾄの製造

所の仕様

による

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

箇所
施工種別

仕上塗料

［3.1.4］[3.7.2、3、7、8]

・ ※主材料の製造所の仕様による

・設ける　・設けない ※Y-2・P2Y ・

※主材料の製造所の仕様による・

・設ける　・設けない ・※Y-2・P1Y

保護層工程数及び各工程の使用量種別工法

　設置数量　・　　　個　　※主材料の製造所の仕様による

　種類　・　　　　　　　　※主材料の製造所の仕様による　　　

工法

・

・

シーリング改修工法の種類　　

シーリング

塗膜防水

　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　・ブリッジ工法 

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　・シーリング充填工法　 

・

・X-1       ・・・L4X

・

・X-2

脱気装置   ・設ける　・設けない ・・※X-1・P0X       

適用
防水の使用量種類
反射率種別 備考

仕上塗料 高日射

[3.6.2、3]

施工箇所

改修用ドレン ・設ける ・設けない・製造所の

仕様による

・製造所の

仕様による

※製造所の

仕様による

※製造所の

仕様による

ウレタンゴム系塗膜防水 X-1（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量

施工箇所

脱気装置   ・設ける　・設けない

          着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　　　　　　　　　）

表面処理　種別　

　※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する

鋼管製といの防露巻き　・ 　　※改修標準仕様書表3.8.4による　

ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量

　　形状　・　　　　　　　　　※市販品

　　材種　・　　　　　　　　　※溶融亜鉛めっきを行ったもの

足金物

　　取付け間隔　

　　形状　・　　　　　　　　　※市販品（とい径100以下）　　

　　材種　・　　　　　　　　　※溶融亜鉛めっきを行ったもの

とい受金物

・100mm以上　・50mm以上

・100mm以上　・50mm以上

・100mm以上　・50mm以上

張掛け幅材種

ルーフドレンの材種その他

といその他の材種

シーリング材の接着性試験

　　　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による

　　　・図示

・

・

アルミニウム製笠木

とい

シーリング材の種類（記号）施工箇所

シーリング材の種類、施工箇所

　　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

笠木の固定金具の工法等 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

下地補修の工法　※図示　・ 

　　　　　　　　　・行わない

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

                     本体幅（　　）mm　板厚（　・　　mm　※2.0mm）

　    ・板材折曲げ形（・オープン形式　・シール形式） 

種類　・オープン形式（・押出250形　・押出300形　・押出350形）

[3.9.2、3]

　・

ルーフドレンの取付け

たてどい受金物の取付け　・　　　　　　　※図示　

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　・　　　　　・図示

　※規制対象外　・ 

多雪地域の軒どい取付間隔　　・適用する　　　　・適用しない

　　　　　　　　　　　　　　　※25×4.5以上（とい径100を超えるもの）

・

・

・

種別

[3.8.2、3]

シーリング材の目地寸法

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

・バルコニー中継用 

・バルコニー用 

・ろく屋根用（・縦型　・横型） 

　　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ルーフドレン　　・　

　　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

　　　・　

　　取付け間隔　・　

Ｇ

Ｇ

改修工法の種類及び

工程

[3.1.4]

による

製造所の仕様

ァルトシート

・M3AS ・改質アスフ

・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・

押え金物の材質、形状及び寸法

・Ｅ－１の工程３を行う部位（・　　　　　　　　　※貯水槽、浴室等常時水に接する部位）

・Ｅ－２

保護層

　脱気装置　・　　　個

屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 

  ・設けない 

  ・設ける 

改修用ドレン 

  ・設けない 

  ・設ける ・P0AS

脱気装置 

・

シート防水

改質アスファルト

  ・設けない 

  ・設ける 

防湿層

  ・設けない 

  ・設ける 
改修用ドレン 

  ・設けない ・P0ASI

  ・設ける ・M4ASI

脱気装置 ・M3ASI

  ・設けない 

  ・設ける 

改修用ドレン 

  ・設けない 

  ・設ける 

脱気装置 

・MA4S

種類
工法 備考仕上塗料

  防水層の種別 

[3.4.2、3]

・　　　　　　　　　　　　　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度　

・設けない・Ｐ２Ｅ

・設ける・Ｅ－１・Ｐ１Ｅ

工法 施工箇所種別

屋内防水 　

・設けない 

・設ける 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設けない ・Ｍ４ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ ・設ける 

・Ｐ０ＤＩ 脱気装置 

・設けない 

・設ける 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設けない 

・設ける ・Ｐ０Ｄ

脱気装置 ・Ｍ３Ｄ

・Ｍ４Ｃ

適用
防水の工法 備考
反射率
高日射

  防水層の種別 

屋根露出防水 　

・DI-2

・D-2

・C-2

・25mm　・  

（厚さ） 

・DI-1

・D-4

・D-3

・D-1

・C-4

・C-3

・C-1

箇所種別
施工

・

（種類） 

改修標準仕様書

3.3.2(9)

・

・

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

※アスファル

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

※アスファル

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

※アスファル

使用量

仕上塗料

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

・アスファル

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

・アスファル

・

の仕様による

グ類の製造所

トルーフィン

・アスファル

・

種類Ｇ断熱材

　種類　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定　・　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじま

い位置　※図示　・　

屋上排水溝　・図示　・　

・AS-J4

・AS-J2

・AS-T4

・AS-T3

・ASI-J1

・ASI-T1

・AS-J2

・AS-T4

・AS-T3

・AS-J3

・AS-T2

・AS-T1

種別
箇所
施工

（種類） 

・50mm 

・25mm　  

（厚さ） 

・

3.4.2(3)(ｳ)  

改修標準仕様書

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・

使用量
適用
防水の
反射率
高日射Ｇ断熱材

・

・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・ ・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・

による

製造所の仕様

ァルトシート

・改質アスフ

・ ・

Ｇ

Ｇ

令和２年 鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事 改修特記仕様書（２） 特A-02

シーリング改修工法の種類　（ シーリング再充填 ）工法

※X-2

防水改修工法の種類　　　　（ S3SI、L4X ）工法
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ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ詳細図　S=1:20 天体望遠鏡基礎平面図 S=1:30 天体望遠鏡基礎断面図 S=1:30
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(天体望遠鏡)

(天体望遠鏡)
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図 面 名 称 図面番号工 事 名 称 縮 尺年　 度

鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事令和２年 Ａ－０１
（一般科目棟）

１：１００

１：３０
１：２０

ｱﾙﾐ製押え金物【既存のまま】

（一般科目棟） （一般科目棟） （一般科目棟） （一般科目棟）

X1 X16 Y1 Y3

X12X3 X6 X9

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、縦樋有り(図の通り)

は南北にそれぞれ※

ｂ

ｃ

ｃ ｃ

ｄ

ｄ

ｄ

ｄ ｄ

ｄ

ｄ

ｄ

ｄ ｄ

4,000

（一般科目棟）

屋上階平面図　S=1:100

屋上階平面図、各部詳細図

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】
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天体望遠鏡基礎H=150
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0

2200

3,580

4,000 4,0004,0004,0004,0004,0004,000 4,000 4,0004,000 4,0004,000 4,000 4,0004,000

60,000

開口 開口

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ
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ａ

ａ
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0
0
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,
5
0
0

7
,
0
2
5

7
,
0
0
0

9
,
5
0
0

塔屋

3,580

4,000

(天体望遠鏡)

基礎800×800 H250

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16

Y3

Y2

Y1

X9 X10

Y2

Y1

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ ｂ

ｂ

ｂ ｂ

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

改修用ドレイン(横型)【新設】 改修用ドレイン(横型)【新設】 改修用ドレイン(横型)【新設】

ｂ

改修用ドレイン(横型)【新設】 改修用ドレイン(横型)【新設】 改修用ドレイン(横型)【新設】

改修用ドレイン(横型)【新設】

改修用ドレイン(横型)【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50 3種b【新設】

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t25撤去のうえ

ｱﾙﾐ製押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共　【撤去・新設】

ｱﾙﾐ製押え金物　ｼｰﾘﾝｸﾞ共【撤去・新設】

取り合い部：ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去・新設】

取り合い部：ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去・新設】取り合い部：ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去・新設】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

改修用ﾄﾞﾚﾝ(横型)【撤去・新設】

ｄ

ｂ

ｂ

■ 凡例

ａ

改修前：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)
ｂ

ｃ

改修前：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水(S-F2)
ｄ

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

改修前：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水t1.5(SI-M2)　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt25共

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法t1.5(SI-M2)　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b t50

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法t1.5(S-F2)

改修前：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水t1.5(S-F2)

【新設】

【撤去】

【新設】

【新設】

【撤去】

【撤去】

【新設】

※1.改修用ドレイン(横型)100φ用　８箇所【新設】

※2.ｼｰﾘﾝｸﾞ：変成ｼﾘｺｰﾝ MS-2 10×10
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図 面 名 称 図面番号工 事 名 称 縮 尺年　 度

鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事令和２年
（一般科目棟）

Ａ－０２
立面図

１：１００

北立面図　S=1:100

（一般科目棟）

（一般科目棟）

（一般科目棟）

（一般科目棟）

X10X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Y3 Y2 Y1

X10 X1X2X3X4X5X6X7X8X9X11X12X13X14X15X16 Y3Y2Y1

2,500 7,000

9,500

7,000 2,500

9,500

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】

ｱﾙﾐ製手摺【既存のまま】
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ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ詳細図　S=1/20

ａ

ｂ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、縦樋有り

図 面 名 称工 事 名 称 縮 尺年　 度

鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事令和２年
（学生共通棟Ａ）

１：１００

１：２０

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ詳細図　S=1/20
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ａ ａ

ａ ａ
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X1 X2 X3 X4 X5 X6

本工事範囲外

本工事範囲

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

X2

※ Y3 Y5 Y7

X5

改修用ドレイン(縦型)【新設】

改修用ドレイン(縦型)【新設】 改修用ドレイン(縦型)【新設】

改修用ドレイン(縦型)【新設】 改修用ドレイン(縦型)【新設】

改修用ドレイン(縦型)【新設】

矢視方向B

改修用ﾄﾞﾚﾝ(縦型)【新設】

竪樋 φ100

ｱﾙﾐ製押え金物【撤去・新設】

ｱﾙﾐ製押え金物 【撤去・新設】

ｱﾙﾐ製押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共【撤去・新設】

ｱﾙﾐ製押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共【撤去・新設】

X4 X5

▼F.L7
0

矢視方向A姿図　S=1/20

▼F.L

矢視方向B姿図　S=1/20

(渡り廊下屋根破風)

ｂ

ｂ

図面番号

Ａ－０３

はそれぞれ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ廻り詳細図　S=1/20

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、縦樋有り

ａ

階段室

(外壁)

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

X4

※ Y3 Y5 Y7

ａ

竪樋 φ100

改修用ﾄﾞﾚﾝ(縦型)【撤去・新設】

2
,
5
0
0

4
,
5
0
0

２階天井伏図　S=1/100

屋上階平面図　S=1:100

（学生共通棟Ａ）

3,000

屋上階平面図、2階天井伏図、各部詳細図

Y1

Y2

Y3

下地調整のうえ外装薄塗材E【新設】

ａ

ｂ

■ 凡例

改修前：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水t1.5(SI-M2)　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt25共

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法t1.5(SI-M2)　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b t50

改修前：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水t1.5(S-F2)

改修後：高圧洗浄、下地処理の上、合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法t1.5(S-F2)

【新設】

【撤去】

【新設】

【撤去】

※1.改修用ﾄﾞﾚｲﾝ(縦型)100φ用　６箇所【新設】

※2.ｼｰﾘﾝｸﾞ：変成ｼﾘｺｰﾝ MS-2 10×10
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図 面 名 称 図面番号工 事 名 称 縮 尺年　 度

鹿児島工業高専一般科目棟等屋上防水改修工事令和２年 Ａ－０４
立面図

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

（学生共通棟Ａ）

12,00 0

9 , 0 0 0 3 , 0 0 0

1 2 , 0 0 0

１：１００
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X3X5 X2

X2 X4 X5
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西立面図　S=1:100

北立面図　S=1:100

南立面図　S=1:100

東立面図　S=1:100
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